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détendeur regulateur

pompes principale et secours

manchon anti-vibratile

Robinet à flotteur passage intégral

Crépine

filtre à tamis

eau de
ville
DN32

vers
distribution
RIA DN65

Trop Plein

réservoir à vessie

réservoir RIA 10m3

Nota : chaque pompe assure 100% du débit nominal

Groupe de surpression RIA : 32 m3/h

détecteur manque d'eau à flotteur

dispositif visuel de contrôle du niveau d'eau

débitmètre

vanne NF

Vanne NO

ligne de test DN 65

V

afficheur et sonde niveau d'eau

traversée de paroi étanche
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